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Lista de Materiais - Eletrodutos

. Diamentro  |Comprimento Referéncia /
Descricao Nominal (m) Fabricante
Eletroduto flexivel corrugado, em PVC na cor

‘ 220 4,11 ‘ Tigre ou equivalente

amarelo antichamas, conforme NBR15465

Lista de Materiais - Componentes

Referéncia /

‘ Quant. ‘

Descricdo Fabricante
‘ Caixa Octogonal Fundo Mével ‘ 1 ‘ Tigre ou equivalente ‘
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto ) )
1 Tigre ou equivalente
corrugado
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 4"x2" 1 Pial Legrand ou
equivalente
Lumindria de sobrepor 100VA 1 Delta Ligth ou
equivalente
[Curva 90° Eletroduto Corrugado Antichamas Amarelo [ 3 | Tigreouequivalente |

. _—Frolonga-se até o quadro

de circuitos da residéncia

DET. 3D

Notas

1- Todos os eletrodutos deverao ser em PVC Rigido, tipo
Aou B, de secéo circular conforme NBR 15465.

2- Os eletrodutos nao cotados serao de @20mm.

3- Os condutores néo cotados serdo de #2,5mm? os
condutores de retorno serdo de #1,5mm>.

4- Toda distribui¢ao de iluminagdo e tomadas deverao
ser de cobre, classe 450/750kV, isolagado em PVC,
temperatura 70°C.

5- A secao do condutor neutro é igual ao da fase do
circuito, salvo indicagéo contraria.

6- As emendas de cabos deverao ser feitas sempre nas
caixas e nunca dentro de eletrodutos ou qualquer local
inacessivel.

7- As instalagdes elétricas deverao ser executadas
respeitando os padrées de qualidade e seguranga
estabelecidos na norma NBR5410.

8-A indicagao de poténcia no pontos de luz séo os
valores calculados para dimensionamento dos circuitos
conforme precri¢des da NBR 5410, nao necessariamente
correspondem ao valor exato das lampadas a serem
instaladas.

9-Este projeto ndo podera sofrer modificagdes sem a
prévia autorizagao do projetista.

G  Interruptor simples de uma se¢éo
: Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno
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